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JE3g = 1635 ] Behuizing 6000 kg
E g g% | ‘ Transformator (630kVA vigs Norm'95) 2650 kg
S g S5 —_/ MS 400 kg
£35S E £ o LS verdeler 100 kg
835 E = Overige 500 kg +
o279 ; ‘ L Totaal 9650 kg
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Ege Gronddruk 3,23 Nicm?
e o Grondwaterstand max. 100mm onder maaiveld
[{e]
) o Hijsvoorzieningen:
% Dak 4x RD16
~ Station 4x RD30
1 Standaard kleuren en afwerking:
Station Beton-grijs
[ 8 Deuren / roosters / voorzetplaat RAL 7044
N~
Rooster(s):
_r Netto doorlaat 1 rooster: 310 cm?
1 - K20 bij 1 rooster en 630kVA Norm '95 trafo
dagmaat «  Bescherming IP 43
| 1605mm | Opties:
|

\ a: extra (tweede) rooster in linkerzijde van het station

b: noodstroom doorvoering @ 110mm links en/of rechts
P LATTEG RO N D e: gescheiden MS ruimten
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